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Fréquence des évènements des centrales nucléaires f rançaises de type PWR 
de 900 MW 
 

ANNEE NIVEAU 0 NIVEAU 1 
 France FESSENHEIM France FESSENHEIM 

1989  0  0 
1990  2  1 
1991  5  0 
1992  7  0 
1993  9  1 
1994  6  2 
1995  8  0 
1996  1  4 
1997  7  1 
1998  2  5 
1999  4  4 
2000 6 4 2,6 4 
2001 6,2  1,1  
2002 7 13 1 4 
2003 8,1 5 1,8 1 
2004 9 16 1,1 4 
2005 10,2 29 1 7 
2006 10,1 34 1,1 12 
2007 11,4 39 1 9 
2008  27  5 

 
Note explicative : 
- La statistique nationale concerne la moyenne des évènements pour les réacteurs de type PWR 

900 MW (Source : Rapports annuels de l'Autorité de Sûreté Nucléaire [ASN]) 
- La statistique concernant la centrale de Fessenheim correspond aux informations données par 

EDF lors de réunions de la Commission Locale de Surveillance ainsi qu'aux publications de la 
centrale de Fessenheim (SIt'Infos, communiqués de presse…) 

- Le tableau ne concerne pas les incidents dits "de radioprotection", qui ne sont pris en compte qu'à 
partir de l'année 2003 et ne sont pas comptabilisées dans les rapports de l'ASN. 

- Pour Fessenheim, le nombre moyen d'incidents correspond à la moyenne des incidents relevés 
sur la tranche 1 et 2. 

 
Observations : 
- En ce qui concerne la centrale de Fessenheim, la réponse d'EDF est que le nombre d'incidents 

détectés augmente en raison de la sévérité accrue des contrôles. Cette réponse ne peut être 
acceptée en l'état : On constate effectivement au niveau national une augmentation du nombre 
d'incidents, mais bien inférieure à celle observée sur les tranches 1 et 2 de la centrale de 
Fessenheim. 
o On devrait en conclure que la sévérité des contrôles est plus grande à la centrale de 

Fessenheim que dans le reste des centrales françaises, et donc se poser la question de la 
sécurité globale des réacteurs de type PWR 900 MW. 

o On doit également envisager l'autre cas : les contrôles sont aussi rigoureux pour l'ensemble 
du parc nucléaire français, et donc la centrale de Fessenheim – la plus ancienne du parc – est 
en état de dégradation par rapport au reste du parc nucléaire. 

- L'analyse plus fine des incidents de la centrale de Fessenhiem (analyse en cours) tend à mettre 
en évidence une dégradation de la "culture de sûreté" : essais périodiques de matériels effectués 
avec retard, défaut d'équipement des travailleurs en zones contrôlées, non-respect des 
procédures…. 
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