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CADRE & CONTEXTE



CONTEXTE
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Le renforcement vise à augmenter la résistance du radier au corium

3ème barrière3ème barrière

Le radier permet de récupérer le corium qui viendrait s’écouler au fond du 
Bâtiment Réacteur en cas d’accident très grave et t rès hypothétique 

entraînant la percée de la cuve

Le radier est la partie inférieure de l’enceinte de confinement  Le radier est la partie inférieure de l’enceinte de confinement  

� Fonction « structurelle » : report des efforts du 
Bâtiment Réacteur sur le sol de fondation 

Son dimensionnement et sa conception résultent du 
niveau des sollicitations amenées par le Bâtiment et de 
la capacité portante du sol

� Fonction « confinement »



PRESCRIPTION ASN 
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Prescription FSH1-25 de l’ASN (4 juillet 2011) : 

« Avant le 30 juin 2013, le radier du Bâtiment Réact eur sera renforcé afin 
d’augmenter très fortement sa résistance au corium en  cas d’Accident Grave 

avec percement de la cuve. »

Prescription FSH1-25 de l’ASN (4 juillet 2011) : 

« Avant le 30 juin 2013 , le radier du Bâtiment Réacteur sera renforcé afin 
d’augmenter très fortement sa résistance au corium en  cas d’Accident Grave 

avec percement de la cuve. »

Etudes menées par EDF depuis 2009

Nombreuses pistes investiguées en terme de principe , de matériau & de 
mise en œuvre 

Dossier technique envoyé à l’ASN en décembre 2011 : présentation de la 
solution retenue 

Prescription relative à la tranche 1 émise à l’issue de la 3ème Visite DécennalePrescription relative à la tranche 1 émise à l’issue de la 3ème Visite Décennale
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CONDITIONS DE 
REALISATION



ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

Contexte dosimétrique

Environnement sensible
� Tubes RIC
� Voies de protection des sondes 
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L’optimisation de la dosimétrie globale de l’interv ention passe par une 
réduction au minimum des durées d’intervention dans  cette zone.

L’optimisation de la dosimétrie globale de l’interv ention passe par une 
réduction au minimum des durées d’intervention dans cette zone.

Nécessité d’une parfaite maîtrise de la gestuelle de s 
opérateurs en puits de cuve

Nécessité d’une parfaite maîtrise de la gestuelle des 
opérateurs en puits de cuve
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PRINCIPE TECHNIQUE



PRINCIPE TECHNIQUE

Zone de collecte épaissie délimitée par des murets périphériques
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� Le principe de renforcement consiste à créer une zone de collecte de grande 
surface dans un matériau présentant des caractéristiques de résista nce au
corium les plus performantes 

Principe de base du « core-catcher » du réacteur EPRPrincipe de base du « core-catcher » du réacteur EPR



ZONE DE COLLECTE
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Local  R147Local  R147

Local libre de tout matériel
Surface de collecte hors puits de cuve susceptible d’être 
épaissie
Surface renforcée disponible à l’ étalement : environ 80 m²

+ des zones complémentaires d’étalement+ des zones complémentaires d’étalement



SYNTHESE DE LA SOLUTION
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� Épaississement du radier du puits de cuve

� Création d’un canal de transfert au niveau du puits de cuve

� Zone de collecte hors puits de cuve ré-épaissie à la même hauteur

� Zones complémentaires d’étalement hors puits de cuve non ré-épaissies

Canal

Epaississement PdC & R147

Corium étalé

Murets et canal de 

transfert

R147

PdC

La solution de renforcement du radier qui sera mise en œuvre sur le réacteur n °°°° 1 
de la centrale nucléaire de Fessenheim au 1 er semestre 2013 permet de lever la 

spécificité de Fessenheim par rapport au reste du pa rc 

La solution de renforcement du radier qui sera mise en œuvre sur le réacteur n °°°° 1 
de la centrale nucléaire de Fessenheim au 1 er semestre 2013 permet de lever la 

spécificité de Fessenheim par rapport au reste du pa rc 
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DEMARCHE DE CONCEPTION



PERIMETRE D’ÉTUDE
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Essai de pompage
Contrôle de l’étalement
Optimisation de la durée de coulage
Contrôle du niveau de bétonnage
Parades aux risques d’endommagement

Matériau Respect de spécifications chimiques strictes  
=> garantie d’une résistance optimale au corium

Caractère auto-plaçant du matériau
Intégrité structurelle vis-à-vis de la température

Mise en œuvre

Maquettes
2 essais à blanc
Évaluation précise de la dosimétrie
Vérification de l’absence d’endommagement
REX pour les études d’exécution et la réalisation

11

22

33

Solution développée avec des groupements d’entreprises spécialisées
(3 des majors de la construction en France)



MISE EN OEUVRE
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� Essais de pompage
� Distance importante

� Présence de ressauts et de coudes

� Sans décohésion du matériau

� Essais de coulage dont l’objectif est de :
� S’assurer de la mise en place du matériau sans intervention 

dans le puits de cuve 
� S’assurer de l’absence d’impact des voies de protection
� Contrôler la qualité de la réalisation

Essais 
réalisés 

avec 
succès

Essais Essais 
rrééalisalis éés s 

avec avec 
succsucc èèss



Périmètre des maquettes :
Représentation du local puits de cuve 
Matérialisation des tubes RIC
Reproduction des voies de protection des sondes
Reconstitution du sas d’accès et des dénivelés

Essais :
Reproduction à blanc de l’épaississement
Reproduction de toutes les phases liées à la préparation du chantier
Les distances et hauteurs de pompage seront strictement respectées
Le personnel devra être qualifié et habilité
Toutes les phases de l’opération seront chronométré es
Enregistrement télévisuel 

ESSAIS SUR MAQUETTE
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Optimisation de la dosimétrieOptimisation de la dosimétrie Vérification de l’absence de risque d’endommagement  des matérielsVérification de l’absence de risque d’endommagement des matériels

Vérification de la parfaite maîtrise des procédures  de mise en place du matériau Vérification de la parfaite maîtrise des procédures de mise en place du matériau 

Objectifs :Objectifs : Vérification de l’absence de risque pour les interv enantsVérification de l’absence de risque pour les intervenants

Maquette échelle 1Maquette échelle 1



MAQUETTES ECHELLE 1
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Une maquette imposée à chaque groupementUne maquette imposée à chaque groupement
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Merci de votre attentionMerci de votre attention


